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Порядок выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных технологическим присоединением к 

электрических сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для 

осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям, и порядок выполнение этих мероприятий с указанием ссылок на 

нормативно правовые акты. 

Мероприятия по технологическому присоединению устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям  

осуществляются в  порядке, определенном «Правилами технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям»  утвержденными Постановлением 

Правительства РФ  от 27 декабря 2004 г. N 861  (далее Правила). 

 

В соответствии с пунктом 18 Правил мероприятия по технологическому 

присоединению включают в себя следующую процедуру: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 

технических условий электростанцией - согласование их с системным 

оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 

технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах) и со смежными сетевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его 

земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие 

устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также 

выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию 

(модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в 

порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об 
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утверждении Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического 

функционирования электроэнергетических систем) (за исключением 

заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, кроме случаев, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов 

микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 

выше 0,4 кВ); 

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, 

указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, кроме случаев, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких 

заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой 

организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил; 

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики 

заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных 

(реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения 

мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их 

состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и 

автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу 

в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами 

технологического функционирования электроэнергетических систем; 

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из 

эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) 

заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой 

организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого 

(реконструируемого) объекта по производству электрической энергии 

(мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в 

целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии 

(мощности). 

В соответствии с п.24 Правил срок действия технических условий не 
может составлять менее 2 лет и более 6 лет. В случаях если в соответствии с 
абзацами восемнадцатым и девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 Правил 
договором могут быть установлены сроки технологического присоединения, 
превышающие сроки, которые предусмотрены указанным подпунктом, срок 
действия технических условий может превышать 6 лет. 

При заключении договора срок действия технических условий, 
направляемых сетевой организацией заявителю, должен определяться в 
пределах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, но быть не менее 
планируемого заявителем срока введения в эксплуатацию 
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям). 

В случаях если технические условия в соответствии с Правилами 

подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 
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изолированной территориальной электроэнергетической системе), сетевая 

организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) представленную 

заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию 

по выполнению технических условий, а также отступления от выданных 

заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет 

субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной 

документации, представленной в сетевую организацию заявителем в течение 

2 дней со дня ее получения. 

В соответствии с п.27 Правил при невыполнении заявителем 
технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания 
срока их действия технической возможности технологического 
присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе 
продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом 
дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании 
срока действия технических условий сетевая организация вправе внести 
изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю 
новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным 
техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых 
технических условий не влечет за собой недействительность договора при 
условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по 
технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора 
заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания 
дополнительной платы. 

 

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу с 25 марта 2014 года. - 
Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 N 130. 

 

Продление срока действия ранее выданных технических условий, 

вносимые в них изменения или выданные заявителю в соответствии с 

абзацем вторым пункта 27 новые технические условия подлежат 

согласованию с системным оператором (в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах до 31 декабря 2023 г. - с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления) в случае, если ранее 

выданные технические условия были согласованы системным оператором 

или субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с 

настоящими Правилами. 
 

         Заявители, указанные в пункте 12 Правил, технологическое 

присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по 
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второй категории надежности к электрическим сетям классом напряжения до 

20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов 

электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, 

построенных (реконструированных) ею в рамках исполнения технических 

условий в целях осуществления технологического присоединения объектов 

заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме 

согласно приложению N 15 (за исключением заявителей, указанных в 

пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 Правил, в случае, если технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и направляют в адрес 

органа федерального государственного энергетического надзора 

уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие 

следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, 

основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для 

индивидуальных предпринимателей - основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата 

внесения в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств 

заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя; 

б(1)) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс 

напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, 

построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических 

условий в целях осуществления технологического присоединения объектов 

заявителя (указываются лицом, не являющимся заявителем); 

г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его 

заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по 

электробезопасности и контактной информации. 

К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов 

прилагаются следующие документы: 

а) копия технических условий; 

б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях 

технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 

12 Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по 

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 
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заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 

включительно, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории 

надежности) - в случае, если в соответствии с настоящими Правилами 

установлена необходимость оформления акта о выполнении заявителем 

технических условий в рамках процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей; 

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 N 542; 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих 

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в 

том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи 

мощности объектов по производству электрической энергии), релейной 

защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 

проектной документации не является обязательной; 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 

кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях 

осуществления технологического присоединения объектов заявителя, 

предусмотренных техническими условиями на технологическое 

присоединение); 

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 

1044 (ред. 07.05.2017). 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 

прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении 

построенных им объектов в адрес органа федерального государственного 

энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о 

выполнении технических условий (если в соответствии с настоящими 

Правилами акт о выполнении заявителем технических условий не 

оформлялся, - в течение 5 дней со дня завершения выполнения мероприятий 

в соответствии с техническими условиями) способом, позволяющим 

установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в 

эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и 

прилагаемые к нему документы направляются сетевой организацией в орган 

федерального государственного энергетического надзора в отношении 

объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ 

включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения 
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технических условий в целях осуществления технологического 

присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня 

оформления акта об осуществлении технологического присоединения 

способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления 

о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Объекты, указанные в пункте 18(1) Правил, считаются введенными в 

эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного 

энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию 

объектов. 

Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном 

порядке представить в сетевую организацию разработанную им в 

соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил проектную документацию 

на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-

диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в 

соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом 

оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие 

представленной документации требованиям технических условий или 

предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной 

документации требованиям технических условий. Срок подтверждения 

соответствия документации требованиям технических условий не должен 

превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от 

заявителя, а в случае, если технические условия подлежат в соответствии с 

Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-

диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 20 

рабочих дней. При этом действия сетевой организации, а также 

соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, 

связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю 

информации о соответствии (несоответствии) представленной документации 

требованиям технических условий, совершаются ими без взимания платы. 

Стороны составляют акт об осуществлении технологического 

присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к Правилам, не 

позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией 

фактического присоединения объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя к 

электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и 

мощности, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 

настоящего пункта. 

В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 

Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
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которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая 

организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению в соответствии с техническими 

условиями составляет уведомление об обеспечении возможности 

присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной 

приложением N 1(1) к Правилам, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и 

размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством 

переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или едином портале (далее - личный 

кабинет заявителя). 

Если при поэтапном осуществлении мероприятий по технологическому 

присоединению плата за технологическое присоединение рассчитывалась 

(устанавливалась) в соответствии с пунктом 17(1) Правил, акт об 

осуществлении такого присоединения составляется применительно к 

каждому из этапов осуществления указанных мероприятий. 

По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют акт согласования технологической и 

(или) аварийной брони в соответствии с пунктом 14(2) Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не 

предусмотренные Правилами. 

Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 

заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического 

присоединения, а также акта согласования технологической и (или) 

аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) 

направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в 

адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 

присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия 

информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату 

отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с 

которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Сетевая 

организация не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности на объекты заявителя направляет в письменном или 

электронном виде информацию о дате фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного 

рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении 

энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 
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осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой 

организации о заключении такого договора на дату направления - в адрес 

субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель 

намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности). 

Подлежащие в соответствии с Правилами исполнению сетевой 

организацией действия по передаче копий документов заявителей в адрес 

соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к 

эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета электрической энергии совершаются сетевыми организациями 

без взимания платы за их совершение. 

В случае если к заявке не приложен подписанный заявителем проект 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), оформленный в соответствии с формой договора, 

размещенной на официальном сайте гарантирующего поставщика, или 

протокол разногласий к договору, заявитель, получивший от сетевой 

организации акт об осуществлении технологического присоединения, при его 

возвращении сетевой организации после подписания со своей стороны 

вправе приложить к нему надлежащим образом оформленный и 

подписанный со своей стороны договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, ранее надлежащим 

образом оформленный и подписанный со стороны гарантирующего 

поставщика. Отсутствие договора, обеспечивающего продажу электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке, не является основанием для 

невыполнения сетевой организацией обязательств, предусмотренных 

Правилами, в части соблюдения процедуры технологического 

присоединения. 

Сетевая организация, получившая от заявителя вместе с актом об 

осуществлении технологического присоединения подписанный с его стороны 

договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом 

абзаце настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему 

поставщику, с которым заявитель намерен заключить указанный договор, не 

позднее 2 рабочих дней со дня его представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой 

организации акта об осуществлении технологического присоединения 

надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от 

сетевой организации проект договора, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке, то после 

оформления и подписания со своей стороны указанного проекта договора 

заявитель направляет его самостоятельно гарантирующему поставщику, 

указанному в заявке, в течение 30 дней со дня получения от сетевой 
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организации акта об осуществлении технологического присоединения. В 

случае непоступления в течение указанного срока в адрес гарантирующего 

поставщика подписанного заявителем проекта договора (протокола 

разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке) гарантирующий поставщик в течение 3 рабочих дней по 

истечении указанного срока обязан уведомить о таком непоступлении 

заявителя, а заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения 

указанного уведомления представить гарантирующему поставщику сведения, 

подтверждающие факт направления гарантирующему поставщику проекта 

договора (протокола разногласий, дополнительного соглашения к 

действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке) в адрес 

гарантирующего поставщика в указанный срок. 

В случае ненаправления заявителем проекта договора (протокола 

разногласий, дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке) гарантирующему поставщику в предусмотренный абзацем 

пятым настоящего пункта срок (за исключением случаев, когда договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке, был возвращен заявителем в адрес сетевой организации в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта) проект договора, 

обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке (дополнительного соглашения к действующему договору, 

обеспечивающему продажу заявителю электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке), направленный гарантирующим поставщиком в адрес 

сетевой организации в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, считается 

отозванным. 

В случае если проект договора, обеспечивающего продажу 

электрической энергии на розничном рынке (дополнительного соглашения к 

действующему договору, обеспечивающему продажу заявителю 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке), считается 

отозванным по основаниям, предусмотренным абзацем шестым настоящего 

пункта, потребление электрической энергии объектами 

(энергопринимающими устройствами) заявителя считается бездоговорным 

потреблением электрической энергии со дня фактической подачи сетевой 

организацией напряжения и мощности на указанные объекты. При этом 

объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется по 

показаниям приборов учета (при невозможности использования показаний 

прибора учета - расчетным способом учета электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках электрической энергии, предусмотренным 

пунктом 2 приложения N 3 к Основным положениям функционирования 
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розничных рынков электрической энергии), а стоимость объема 

бездоговорного потребления электрической энергии за весь период его 

осуществления рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 84 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

Гарантирующий поставщик обязан незамедлительно уведомить сетевую 

организацию о факте выявления им бездоговорного потребления 

электрической энергии, предусмотренного настоящим пунктом. 

В случае заключения с гарантирующим поставщиком договора купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) потребитель обязан 

не позднее 2 месяцев со дня фактической подачи сетевой организацией 

напряжения и мощности на объекты заявителя заключить договор оказания 

услуг по передаче электрической энергии, днем начала исполнения которого 

является день фактической подачи сетевой организацией напряжения и 

мощности на объекты заявителя, а также оплатить гарантирующему 

поставщику стоимость электрической энергии и соответствующих услуг, за 

исключением услуг по передаче электрической энергии, потребленной со дня 

фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на 

объекты заявителя. 

При этом сетевая организация в случае обращения к ней потребителя 

или действующего в его интересах гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, энергоснабжающей организации) для заключения договора 

оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 месяцев со 

дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и мощности на 

объекты заявителя не вправе при отсутствии оснований для отказа от 

заключения такого договора, установленных Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, отказаться от его заключения. В таком случае 

договор оказания услуг по передаче электрической энергии должен 

содержать условие об оказании услуг по передаче электрической энергии 

начиная со дня фактической подачи сетевой организацией напряжения и 

мощности на объекты заявителя. 

Положения абзацев третьего - десятого настоящего пункта не 

применяются в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 

13(5) и 14 Правил. 

Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору 

информацию с разбивкой по центрам питания о максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией 

выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий 

всех выданных за этот квартал технических условий, в том числе выданных 

при перераспределении максимальной мощности, отказе от максимальной 
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мощности или при восстановлении (переоформлении) документов о 

технологическом присоединении. 

В целях подготовки технических условий сетевая организация: 

в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию 

на рассмотрение системному оператору (за исключением заявок, поданных 

заявителями, указанными в пунктах 12.1 - 14 Правил); 

Системный оператор в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта технических условий от сетевой организации рассматривает заявку и 

осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое 

присоединение в отношении присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт 

или увеличивается на 5 МВт и выше, объектов электросетевого хозяйства, 

максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 

МВт и выше, и энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или 

увеличивается на 5 МВт и выше, а также в случае изменения точек 

присоединения, категории надежности электроснабжения, видов 

производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины 

максимальной мощности, но изменяющих схему выдачи мощности или 

схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных объектов по 

производству электрической энергии или энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, установленная генерирующая или 

максимальная мощность которых превышает 5 МВт, либо в тот же срок 

направляет сетевой организации обоснованные замечания к проекту 

технических условий, которые подлежат учету сетевой организацией. 

Требования о необходимости проведения мероприятий на объектах 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью, включаемые по инициативе системного оператора в 

проект технических условий при его согласовании, должны быть 

согласованы системным оператором с указанной организацией в пределах 

сроков, установленных абзацем шестым настоящего пункта. 

Системный оператор в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта технических условий рассматривает заявку, поданную в смежную 

сетевую организацию в соответствии с пунктом 41 Правил, и осуществляет 

согласование проекта выдаваемых такой организацией технических условий 

в случаях, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, а также если 

технические условия, которые выданы (будут выданы) сетевой организацией 

заявителю, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

которого послужило основанием для обращения сетевой организации в 

смежную сетевую организацию, подлежали (подлежат) согласованию с 

системным оператором в соответствии с требованиями Правил, либо в тот же 
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срок направляет сетевой организации обоснованные замечания к проекту 

технических условий, которые подлежат учету сетевой организацией. 

Рассмотрение и согласование проекта технических условий, 

переоформленных технических условий, изменений, вносимых в ранее 

выданные технические условия, осуществляется системным оператором в 

части технических решений и требований, включаемых в технические 

условия в соответствии с подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 25 Правил. 

В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает 

необходимость частичного отступления от мероприятий, указанных в 

технических условиях, такие отступления должны быть согласованы с 

сетевой организацией, выдавшей технические условия, с последующим 

внесением изменений в технические условия. Согласование 

соответствующих изменений в технические условия сетевая организация 

осуществляет в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

В случае если в ходе проектирования необходимость частичного 

отступления от технических условий (в том числе в части мероприятий, 

выполняемых на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) 

возникает у сетевой организации, сетевая организация вносит 

соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю 

при условии, что такие изменения не повлекут необходимости 

корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, 

определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы 

за технологическое присоединение. 

В случае если в соответствии с абзацем первым пункта 24 Правил 

технические условия были выданы на срок, превышающий 5 лет, и по 

истечении 5 лет требуется частичное отступление от технических условий в 

части мероприятий, связанных с усилением электрической сети и развитием 

существующей энергетической инфраструктуры, в том числе электрических 

связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, сетевая 

организация вносит соответствующие изменения в технические условия, 

выданные заявителю, при условии, что такие изменения не повлекут 

необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств 

заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для 

него платы за технологическое присоединение. 

В случае если в соответствии с Правилами технические условия 

согласовывались с системным оператором, сетевая организация обязана 

согласовать с системным оператором изменения, вносимые в указанные 

технические условия. Системный оператор в течение 5 дней со дня 

получения указанных изменений согласовывает такие изменения либо 

представляет обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает 
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повторно направленные технические условия с учетом внесенных изменений 

и направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного 

рассмотрения в течение 5 дней со дня получения указанных изменений. 

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и 

более 5 лет. В случаях если в соответствии с абзацами восемнадцатым и 

девятнадцатым подпункта "б" пункта 16 Правил договором могут быть 

установлены сроки технологического присоединения, превышающие сроки, 

которые предусмотрены указанным подпунктом, срок действия технических 

условий может превышать 5 лет. 

В случаях если технические условия в соответствии с Правилами 

подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим 

субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированной территориальной электроэнергетической системе), сетевая 

организация обязана согласовать с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) представленную 

заявителем на согласование сетевой организации проектную документацию 

по выполнению технических условий, а также отступления от выданных 

заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет 

субъекту оперативно-диспетчерского управления копию проектной 

документации, представленной в сетевую организацию заявителем в течение 

2 дней со дня ее получения. 

 

        Согласно п.25 Правил в технических условиях для заявителей, за 

исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, 

должны быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные 

распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, 

генераторы); 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в 

пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 

устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по 

технологическому присоединению до границы участка, на котором 

расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 

урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой 

организацией); 

consultantplus://offline/ref=FEFF19213AA9B6D4E9A576F0748C792139DA158B9C7E51EC0B64459D8D0B7595CEF2635758C67E6E98F16BBD9CE877715AFA5A05605CjDU4L
consultantplus://offline/ref=FEFF19213AA9B6D4E9A576F0748C792139DA158B9C7E51EC0B64459D8D0B7595CEF2635758C67F6E98F16BBD9CE877715AFA5A05605CjDU4L
consultantplus://offline/ref=FEFF19213AA9B6D4E9A576F0748C792139DA158B9C7E51EC0B64459D8D0B7595CEF2635258CF77319DE47AE593EF6C6F5BE5460762j5UDL
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD63EE7126D0AC9A126881E51EEDABF4E09AA0AA5ACE22668516571A2CDE8A04CDC41A7C14BF0591A60f6dDL
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD63EE7126D0AC9A126881E51EEDABF4E09AA0AA5AFE720625A352BB2C9A1F744C044B8DF48EE59f1d9L
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD63EE7126D0AC9A126881E51EEDABF4E09AA0AA5AFE72E635A352BB2C9A1F744C044B8DF48EE59f1d9L
consultantplus://offline/ref=29F276BE0E4C9061A2955C586A4F6FD63EE7126D0AC9A126881E51EEDABF4E09AA0AA5ACE2266B596171A2CDE8A04CDC41A7C14BF0591A60f6dDL


14 
 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а 

также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов 

по производству электрической энергии в связи с присоединением новых 

мощностей (включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или 

увеличение мощности трансформаторов, установку устройств регулирования 

напряжения, расширение распределительных устройств на объектах по 

производству электрической энергии). Указанные требования к усилению 

существующей электрической сети смежных сетевых организаций подлежат 

включению в технические условия в случае, если технические условия 

подлежат согласованию в соответствии с абзацем четвертым пункта 21 

Правил с системным оператором. В целях выполнения указанных требований 

сетевая организация осуществляет в том числе урегулирование отношений со 

смежными сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 

41 и 42 Правил; 

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, 

противоаварийной и режимной автоматики, регистрации аварийных событий 

и процессов, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к 

контролю и поддержанию качества электрической энергии, а также к 

приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 

(мощности). В целях выполнения указанных требований сетевая организация 

осуществляет в том числе урегулирование отношений со смежными 

сетевыми организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 

Правил; 

г) требования по подключению энергопринимающих устройств под 

действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, 

требования к мощности энергопринимающих устройств, подключаемой под 

действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. В 

целях выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет 

в том числе урегулирование отношений со смежными сетевыми 

организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств 

устройствами релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной 

автоматики, регистрации аварийных событий и процессов, размещению 

устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного 

отключения потребления в соответствии с требованиями соответствующего 

субъекта оперативно-диспетчерского управления. В целях выполнения 
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указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе 

урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в 

порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил; 

е) требования по установке автономного резервного источника питания в 

случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой категории 

первой категории надежности, а также в случае временного 

технологического присоединения, если для его осуществления необходима 

установка таких источников в соответствии с пунктом 53 Правил, и (или) в 

случае наличия энергопринимающих устройств аварийной брони; 

ж) требования к параметрам работы и характеристикам линий 

электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, 

обеспечивающим функционирование объектов заявителя в составе 

энергосистемы и их участие в режимном и противоаварийном управлении в 

соответствии с Правилами технологического функционирования 

электроэнергетических систем и иными обязательными требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в сфере электроэнергетики. В целях выполнения 

указанных требований сетевая организация осуществляет в том числе 

урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в 

порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил; 

з) требования о реализации мероприятий по обеспечению возможности 

вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии 

(мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой 

организации, в целях замещения его другим объектом по производству 

электрической энергии (мощности) заявителя, технологическое 

присоединение которого к электрическим сетям той же сетевой организации 

осуществляется в соответствии с указанными техническими условиями, 

обеспечивающие исключение наступления в результате такого вывода 

негативных последствий, предусмотренных пунктами 33 и 56 Правил вывода 

объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. В целях 

выполнения указанных требований сетевая организация осуществляет в том 

числе урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями в 

порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил. 

В технических условиях для заявителей, указанных в пункте 13(6) 

Правил, кроме сведений, указанных в подпунктах "а" - "ж" настоящего 

пункта дополнительно указываются: 

максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

требования по обеспечению технического ограничения выдачи 

электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей 
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величину максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве 

собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и 

составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 

требования по обеспечению возможности дистанционного отключения 

объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой 

организацией за счет ее средств. 

Для заявителей, указанных в пункте 13(6) Правил, требования, 

указанные в подпункте "б" настоящего пункта, должны обеспечивать 

потребление электрической энергии присоединяемыми 

энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической 

энергии объектами микрогенерации. 

 

        В соответствии с п. 25(1) Правил в технических условиях для 

заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, должны быть 

указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 

метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом 

определение точки присоединения вне границ участка, на котором 

располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, 

возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки 

присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию 

отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по 

оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 

распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства; 

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической 

сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых 

линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 

кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), 

обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 
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учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и 

устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 

технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 

урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

 

Согласно п. 25(2) Правил в  случае технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 

садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 

порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, сетевой организацией при разработке 

технических условий должна предусматриваться возможность введения 

ограничения режима потребления заявителя в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации случаях при обеспечении 

поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения 

режима их потребления. 

        Определение требований в соответствии с п. 25(3) Правил, определение 

требований, включаемых в технические условия на технологическое 

присоединение, и разработка заявителем (за исключением заявителей, 

указанных в пунктах 12(1), 12(2), 13(2) - 13(5) и 14 Правил) и сетевой 

организацией проектной документации в рамках выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению должны осуществляться с 

соблюдением требований, установленных Правилами технологического 

функционирования электроэнергетических систем. 

 

В соответствии с п.25(4) Правил, в технических условиях для заявителей 

- сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 

13(1) Правил, должны быть указаны: 

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения; 

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по 

каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий; 

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной 

сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 
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объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения); 

требования, указанные в подпунктах "в" - "д" и "ж" пункта 25 Правил. 

Сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 

указываются только для случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 

41 Правил. 

Требования, указанные в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, 

определяются исходя из требований технических условий (их проекта) для 

заявителя, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

которого послужило основанием для обращения сетевой организации в 

смежную сетевую организацию. 

25(5). При выполнении сторонами договора мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренных договором, 

мероприятия по обеспечению учета электрической энергии (мощности), за 

исключением обеспечения учета в отношении многоквартирного дома, 

подлежат исполнению сетевой организацией. 

В случаях если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации расположение приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии, возможно только на объектах заявителя, заявитель 

обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой 

организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов 

учета и указанного оборудования для их установки. 

25(6). В технических условиях для заявителей, предусмотренных 

пунктами 13(2) и 13(4) Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые соответствуют точкам присоединения 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителя; 

б) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

в) требования по обеспечению технического ограничения выдачи 

электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей 

величину максимальной мощности энергопринимающих устройств 

потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве 

собственности или на ином законном основании объекты микрогенерации, и 

составляющей не более 15 кВт, установке устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, 
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требования по обеспечению возможности дистанционного отключения 

объектов микрогенерации, обязательные для исполнения сетевой 

организацией за счет ее средств; 

г) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты; 

д) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 

технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 

урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

25(7). В технических условиях для заявителей, предусмотренных 

пунктами 13(3) и 13(5) Правил, должны быть указаны: 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 

метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются 

(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом 

определение точки присоединения вне границ участка, на котором 

располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, 

возможно исключительно в случае, если такое расположение точки 

присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию 

отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-

имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение 

по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 

в) максимальная мощность объектов микрогенерации в соответствии с 

заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

г) требования к усилению существующей электрической сети в связи с 

присоединением новых мощностей (строительство новых линий 

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, 

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение 

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция 

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования 

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), 

обеспечивающие потребление электрической энергии присоединяемыми 

энергопринимающими устройствами без учета выработки электрической 

энергии объектами микрогенерации, а также по обеспечению технического 

ограничения выдачи объектами микрогенерации электрической энергии в 

сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной 
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мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической 

энергии, которому принадлежат на праве собственности или на ином 

законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 

кВт, установке устройств регулирования напряжения для обеспечения 

надежности и качества электрической энергии в связи с присоединением 

объектов микрогенерации, требования по обеспечению возможности 

дистанционного отключения объектов микрогенерации, обязательные для 

исполнения сетевой организацией за счет ее средств; 

д) требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и 

устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности; 

е) распределение обязанностей между сторонами по исполнению 

технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по 

технологическому присоединению до точки присоединения, при этом 

урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой 

организацией). 

26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 Правил, 

обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. 

При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований 

определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за 

технологическое присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 

Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 

свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указываются сведения, предусмотренные 

подпунктами "а" - "в" и "д" пункта 25 Правил. 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и 

иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии (мощности), в соответствии с пунктами 25, 

25(1), 25(6) и 25(7) Правил, включая требования к местам их установки, а 

также разграничение обязательств по выполнению этих требований должны 

соответствовать требованиям, установленным Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии. 

В соответствии с пунктом 27 Правил при невыполнении заявителем 
технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания 
срока их действия технической возможности технологического 
присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе 
продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом 
дополнительная плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании 
срока действия технических условий сетевая организация вправе внести 
изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю 
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новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным 
техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых 
технических условий не влечет за собой недействительность договора при 
условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по 
технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора 
заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания 
дополнительной платы. 

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу с 25 марта 2014 года 
(Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 N 130). 

Продление срока действия ранее выданных технических условий, 

вносимые в них изменения или выданные заявителю в соответствии с 

абзацем вторым настоящего пункта новые технические условия подлежат 

согласованию с системным оператором (в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах до 31 декабря 2023 г. - с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления) в случае, если ранее 

выданные технические условия были согласованы системным оператором 

или субъектом оперативно-диспетчерского управления в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

************************************************************** 

Название документа: 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям". 
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